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MANUAL DE INSTALAGCAO DO AQUECEDOR
SOLAR

SISTEMAS COM ALTA PRESSAO

Este tipo de sistema é obtido quando a altura da caixa de agua fria é superior a 5 metros (5 mca), logo,
temos que utilizar um reservatério de alta pressao que suporta pressao de até 4,0 Kgf/cm? que € o
equivalente a 40 metros de desnivel entre o topo da caixa e o fundo do reservatério. Por medida de
segurancga recomendamos utilizar neste tipo de montagem um desnivel maximo de 35 metros.

Como nessa montagem a caixa de agua esta aberta para atmosfera, mesmo com o aquecimento, a
pressao nao excedera o limite do reservatorio. Porém, nos casos onde for utilizada a valvula de retencao
na entrada de agua fria, sem o respiro livre, a utilizagdo do vaso de expansado sera obrigatoria para
absorver o aumento de volume do reservatério em fungao do aquecimento. O calculo do volume deste
vaso é feito considerando um valor de 5% do volume de agua do reservatorio térmico.

Este tipo de sistema também pode ser montado para funcionar em termossiféao ou por circulacao
forcada.

Atencao: em sistema de alta pressao € obrigatorio o uso da valvula de segurancga.

6. Sistema nao pressurizado

E a instalacdo de um sistema alta pressdo que nao utiliza um pressurizador. A pressdo é exercida pela
coluna de agua em o boiler e a caixa de agua fria.
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Legenda:

= Unido ®= Valvula de retencéo @ = Valvula de retencao invertida
@ = Coletor solar =Alimentacdo exclusiva da caixa @ = Consumo Agua Fria

(C) = Registro = Valwula de seguranca = Consumeo Agua Quente

@ = Retorno dos coletores = Reservatorio de expansao

@ = Reservatorio térmico solar = Mandmetro  (Recomendado)
e = Caixa d'agua
= Alimentacao da caixa

=Valvula eliminadora de ar

Figura 14 - Esquema de instalag&o alta presséo.

GUIA COMPLETO
PARA ECONOMIZAR
ENERGIA ELETRICA

< Krroltec

— AQUECEDDOR SOLAR

(https://conteudo.kisoltec.com.br/guia-completo-para-economizar-energia-eletrica?utm_source=site-
kisoltec&utm_medium=manual-instalacao-site)
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Legenda:
®: Salda para os coletores ®= Valvula de retengao @ = Valvula de retencéo invertida
@ = Coletor solar = Alimentacado exclusiva da caixa @ = Consumo Agua Fria
(C)= Registro = Valvula de seguranga ® = Consumo Agua Quente
(D)= Retorno dos coletores = Reservatério de expansio

@ = Reservatorio térmico solar = Manbmetro  (Recomendado)
(F)= Caixa d’agua
@= Alimentagao da caixa

= Valvula eliminadora de ar

Figura 15 - Alturas recomendadas para o sistema de alta pressao.

7. Sistema pressurizado

Em construcdes onde a altura da caixa de agua fria ndo fornece uma pressao satisfatoria para o banho,
um pressurizador podera ser utilizado para elevar a pressao da agua.

A pressdao maxima de trabalho do pressurizador devera ser, obrigatoriamente, configurada para néao
exceder 2,5 Kgf/cm?, qualquer pressao acima deste valor implica em perda da garantia do equipamento.

Para absorver os golpes de ariete da tubulagao e a expansao térmica da agua, € necessaria a instalacao
do vaso de expansao.

O Sistema de Alta Pressdo com Pressurizador pode ser instalado em termossifdo ou com circulagéo
forcada.
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Na Figura 16 e na Figura 17 temos ilustracées de um sistema que utiliza um pressurizador e tem sua
montagem no estilo termossifao.

Atencao: em sistema de alta pressao é obrigatorio o uso da valvula de segurancga.
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Legenda:

®= Unido (F)= Caixa dagua ® = Reserv. de expansao

(B)= Coletor Solar % = Alimentagao agua fria (L) = Manémetro

©= Registro ® = Moto bomba M) = Valvula de Retencéo Invertida
@z Retorno coletor = Valvula de retengéo 8 = Valvula Eliminadora de ar
@: Reserv. Térmico = Valvula de Seguranga

Figura 16 - Esquema de instalagdo — Sistema de alta pressao com pressurizador.
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Legenda:

@Z Saida para os coletores @ = Alimentag&o de agua fria = Valvula de retencéo invertida
(B) = Coletor Solar (H) = Motobomba = Valvula eliminadora de ar
(C)= Registro (1) =Valvula de retengéo 0) =Consumo de agua fria

@ = Retorno coletor @ = Valvula de seguranca P) = Consumo de agua quente
®: Reserv. Térmico K)= Reserv. de expanséo

®
®: Caixa d'agua @z Mandmetro

* Proibido o uso de pressurizadores com valvula de fluxo (fluxostato)
Figura 17 - Alturas recomendadas para o sistema de alta pressao com pressurizador.

‘ « Instalacao baixa pressao (/instalacao-aquecedor-solar/3)

[ Instalagao circulagdo forgada » (/instalacao-aquecedor-solar/5)

"Somos apaixonados pelo nosso planeta e queremos
torna-lo mais sustentavel." @
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A Kisoltec é o resultado da unido das empresas Kisol e Soltec. Uma empresa que ja possui uma experiéncia de
25 anos no mercado e profissionais altamente capacitados para fornecer o melhor aquecedor solar do Brasil.

Q Séo Carlos/SP & +55 16.3368.5590 (tel:+00 1234567890)

89 contato@kisoltec.com.br (mailto:info@theproject.com)
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